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• Ziel der Untersuchung 

• Modell für die Windeinspeisung 

• Pumpspeicherbedarfsermittlung 

• Pumpspeichereinsatzmodell 

• Ergebnisse 

• Conclusio und Aussicht 

 
 

Anforderungen an PSKW in der neuen Elektrizitätswirtschaft 
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Datenquelle: EEX, 2012  
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50 Hertz Amprion TransnetBW TenneT

R2
2010 86,4% 75,4% 75,3% 84,6%

R2
2011 87,9% 75,8% 73,0% 87,1%

Bestimmtheitsmaß
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0,000% 0,005% 0,050% 0,500% 5,000%

50 Hertz 106.488 6.777 6.380 5.907 5.293

Amprion 33.096 2.378 2.246 2.088 1.884

TenneT 92.332 6.524 6.160 5.725 5.160

TransnetBW 2.662 171 160 148 132

Summe 234.579 15.850 14.945 13.868 12.468

Gesamt 

Deutschland
215.572 15.232 14.420 13.453 12.192

Speicherbedarf in GWh
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• Windmodell weist genügend hohe Genauigkeit für Unter-
suchung des Speicherbedarfs auf. 

• Methodik der Speichergrößenermittlung mittels generierter 
Winddaten von 1980-2011 erfolgreich getestet. 

• Steigende geographische Ausdehnung führt zu einem 
geringeren relativen Speicherbedarf und weniger nicht ins 
Band gebrachter Windeinspeisung 

• Weitere Untersuchungen: 

– Berücksichtigung anderer volatiler Einspeisungen  

– Berücksichtigung der Last 

– Ausgleich der Residuallast auf ein Band  

– Auswirkungen einer Anpassung der Entscheidungsgröße für Pump- oder 
Turbinenbetrieb 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


